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既設ケーブルラック内

既設複合防災盤（１階　事務室）

“　注記　”

ケーブル埋設標

特記なき配管、配線は下記による。

既設屋外灯
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駐輪場付属照明用
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自火報

監視カメラ
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自火報
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放送 ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ ラック内

既設Ｔ－２．４（２階　放送室前室）
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なお、ケーブル埋設の深さはＧＬ－６００以上とし埋設ケ所全て

埋設シート（２倍）を付設する事。

又、ＦＥＰ管で露出立上りケ所はＰＥ管とする。

屋外灯設備

その他は全て外構Ａ工事とする。

駐車場内、屋外灯Ｏ～３ヶ所（照明器具のみ）は外構Ｂ工事とし、

以下、Ｅ－０８図参照
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プール25m×15m

緑地

-1580

カーポートN1型

カーポートN1型

門扉W=2m

土間Con

ネットフェンスH=1,200
コンクリート土留壁W150

ネットフェンスH=1,500

コンクリート基礎300×300（9個）

更衣室ネットフェンスH=1,500
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4,950

コンクリート土留壁W150
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Ｐ．ＢＯＸ　別図参照
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プール端子盤　　ＴＥＬ

放送

ＥＭ－ＥＢＴ０．４－２Ｐ

ＥＭ－ＨＰ１．２－２Ｃ

（ＦＥＰ３０）

（ＦＥＰ３０）

ＬＰ１ ＰＰ ＰＰＫ ＰＰ※　　　は既存ケーブル、配管再利用の上、土中埋設
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以下、Ｅ－３１図参照
外構Ｂ工事（照明器具のみ別途工事）

外構Ｂ工事（照明器具のみ別途工事）

外構Ｂ工事（照明器具のみ別途工事）

角波鉄板フェンスH=1,450（C-60×30枠組下地）
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屋外機置場

　　　５．５ＫＷ以上制御回路×１

　　　ＭＣＣＢ３Ｐ５０ＡＦ／１５ＡＴ

主幹：ＥＬＣＢ３Ｐ５０ＡＦ／５０ＡＴ
分岐：ＭＣＣＢ３Ｐ５０ＡＦ／２５ＡＴ

既存動力操作盤

スピーカー新設

既存一般電話機×１

既存ウォールボックス
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仮設校舎より

西棟

No.事業年度

図　名
縮尺

工事名 A1 A3

上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課
　　　　国土交通大臣登録
設計者　１級建築士

　　　　名　称　　株式会社　久　高　設　計
　　　　住　所　　長野県上田市住吉５５番地２
　　　　代表者　　品　田　和　久設計共同企業体 　　　　第２９２９９０号

　　　　小　福　田　洋

久高設計・河田一級建築士事務所
代　表　長野県知事登録　第上田Ｎ－７８３１１号

第五中学校改築事業　屋内運動場ほか建設

R6 / R7 / R8 1/300 1/600電気設備工事 E-02

既設キュービクル改修 （別図参照）

CUB

三相Ｔｒ保管場所　西棟1階廊下
150kVA 60Hz 総質量　635kg（油量135L含む）

外構平面図（質問回答書の別紙資料）
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